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1 ANTECEDENTES, OBJETO Y ALCANCE. 

1.1 ANTECEDENTES 

La empresa Serveis del Municipi de Manacor S.A. (SAM) tiene adscritas a su servicio, entre otras, las 
siguientes instalaciones: 

– Red de abastecimiento: comprende los cinco (5) pozos de captación, la red de distribución, los dos 
depósitos de regulación y el depósito elevado, así como las acometidas domiciliarias. 

Para remodelar las instalaciones y mejorar la eficiencia energética de las mismas, el Promotor ha decidido 
acometer la renovación de los equipos electrohidráulicos y la instalación eléctrica localizados en la parcela 
donde se ubican los depósitos de regulación.  

Dentro de las actuaciones indicadas con anterioridad se contempla también la instalación de una 
instalación fotovoltáica, en la parcela ubicada en la calle Ronda del Port s/n de Manacor, con objeto de 
reducir los costes de explotación de dichos servicios. 

1.2 OBJETO 

El objeto del presente documento es el de definir las características de la instalación fotovoltaica, así como 
de su producción, para su puesta en marcha y funcionamiento de acuerdo con la normativa vigente. 

1.3 ALCANCE 

El alcance general del presente documento: 

– Descripción del emplazamiento y del punto de conexión propuesto. 

– Descripción general de los elementos que conformarán la instalación, indicando las características 
técnicas de los equipos y sistemas a instalar. 

– Muestra los criterios utilizados para el dimensionado de la misma 

– Muestra las mejoras y ventajas ambientales que proporciona la instalación fotovoltáica. 

2 PROMOTOR 

SAM (Serveis del Municipi de Manacor S.A.), con CIF A57024549 

Domicilio fiscal: Carrer Muntaner 1, 07500 Manacor. 

3 PROPIEDAD 

Las obras objeto de este proyecto se localizan dentro de la parcela de donde se ubican los depósitos 
municipales, referencia catastral 8292019ED1789S0001YO. 

De acuerdo al Plan Territorial de Mallorca, la parcela se localiza dentro de suelo urbano. 

 

El propietario de la parcela en la que se ubica la instalación fotovoltáica es: AYUNTAMIENTO DE 
MANACOR con NIF P0703300D. Dicho propietario da su conformidad para la realización de la instalación 
en su propiedad. 
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4 DATOS DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN, EMPLAZAMIENTO 

4.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PETICIONARIO. 

El promotor y peticionario de las instalaciones es: EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR 
con NIF A57024549.  

DIRECCIÓN: C/ Mayor, nº 2 de Manacor. 

TELÉFONO: 971551380 

4.2 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. 

La instalación de generación fotovoltaica se ubicará en  la parcela catastral 8292019ED1789S0001YO 

Se adjunta plano en el que se refleja el emplazamiento u ubicación de la instalación y coordenadas UTM: 

X: 517.921 

Y: 4.378.984 

HUSO: 31N  

4.3 PUNTO PROPUESTO PARA REALIZAR LA CONEXIÓN. 

El nº CUPS del punto de conexión propuesto es: ES0031500273144001CX0F.  

El punto para la ubicación del equipo de medida es el mismo indicado anteriormente. 

  

5 NORMATIVA DE APLICACIÓN.  

– Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones 
de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

– Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas,  
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de 
producción con autoconsumo. 

– Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos. 

– Documento del Director General de Energía y Cambio Climático de 24 de enero de 2017, por el que 
se aclaran las particularidades para la conexión a la red interior de las instalaciones de autoconsumo 
de energía eléctrica de pequeña potencia (P < 100 kW) situadas en las Isla Baleares en suministros 
eléctricos existentes a la entrada en vigor del RD 900/2015, de 9 de octubre. 

– Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el RD 842/2002 del 2 de agosto, e 
instrucciones técnicas complementarias. 

– Normas propias de la compañía eléctrica ENDESA  

– Normativa de seguridad e Higiene e en el trabajo. 

– Ordenanzas municipales de aplicación. 

– Pliego de condiciones técnicas del IDAE. 

– Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de  actividades 
en las Illes Balears 

6 INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA. 

Teniendo en cuenta la zona en la se realiza la instalación, y con objeto de minimizar  el posible impacto 
visual de ésta, la instalación  de los módulos se proyecta: 
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- Sobre el terreno, en varias filas de módulos que faciliten su instalación y mantenimiento. 
 

Dadas las características de la parcela en la que se ubica la instalación, superficie disponible reducida, la 
orientación de los módulos solares no es la óptima y  se asume que la instalación no tendrá un rendimiento 
óptimo, pero se  minimiza al máximo su impacto visual. 

7 POTENCIA DE LA INSTALACIÓN. 

La potencia instalada (suma de las potencias pico de los módulos fotovoltaicos) es de  56.640 W (192 
módulos de 295 Wp) 

8 ELECTRICIDAD VERTIDA A RED. 

La instalación de diseña para autoconsumo, aunque dadas las características se prevé el vertido a la red 
del excedente generado en algunos periodos de tiempo. El balance energético se contempla en el apartado 
13 de este documento. 

9 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN. 

9.1 GENERALIDADES 

La instalación básicamente constará de: 

– 192 módulos fotovoltáicos, 295 Wp. 

– Tres inversores trifásicos, de 20 kW. 

– Protecciones. 

– Equipo de medida. 

La instalación tendrá las siguientes características: 

– El factor de potencia sea lo más próximo a la unidad. 

– Se instalará un contador de energía para la instalación generadora.  

– Las protecciones a instalar entre el inversor y la red de la compañía han de ser las siguientes: 

– Interruptor magnetotérmico en el punto de conexión, accesible a la E.D. 

– Interruptor automático de la interconexión con relé de enclavamiento, estos accionados por 
variación de tensión y de frecuencia. 

– El rearme de la conexión instalación fotovoltaica-red ha de ser automático. 

– Los inversores han de cumplir los niveles de emisión e inmunidad frente a armónicos y compatibilidad 
electromagnética de acuerdo a la legislación. 

– Las tomas de tierra de la instalación fotovoltaica serán independientes de la del neutro de la E.D. y 
de las masas de la edificación. 

9.2 ESQUEMA BÁSICO DE LA INSTALACIÓN. 

El esquema básico de la instalación será el indicado a continuación. La conexión del generador se puede 
realizar sobre el cuadro general o sobre un subcuadro. 
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El esquema unifilar de la instalación se refleja en el Documento “ Planos” 
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9.3 TIPO DE LA INSTALACION 

De acuerdo con el RD 1699/2011, de 18 de noviembre  esta instalación se clasifica como TIPO 2, 
generación con autoconsumo. 

 

9.4 GENERAL. 

El sistema se basa en la transformación de la corriente continua generada por los módulos, en corriente 
alterna de la misma calidad (tensión, frecuencia,...) que la que circula por la red comercial eléctrica. Esta 
transformación se realiza a través del inversor, elemento que tiene además otras funciones: 

– Realizar el acople automático con la red/instalación 

– Incorporar parte de las protecciones requeridas por la legislación vigente 

 

9.5 COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 

9.5.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Los módulos que se instalarán serán modelo BSM295P-60, de la marca BLUESUN SOLAR, o similares. 

Los módulos solares  se distribuirán de la siguiente forma: 64 módulos por cada inversor (dos entradas 
con dos Strings de 16 módulos por entrada). 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO SOLAR 
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9.5.2 CONVERTIDORES INVERSORES 

Se diseña la instalación mediante convertidores modulares de baja potencia. Se conectará igual nº de 
convertidores sobre cada fase, para obtener un generador trifásico equilibrado. 

Los inversores incorporarán los equipos de protecciones contra fallos de sobretensión, baja tensión, de 
frecuencia y modo isla y se encargarán de las maniobras de conexión-desconexión automática con la red. 

Los parámetros de taraje para el disparo de las protecciones serán, según la legislación vigente, de: 

Relés de mínima tensión y 1 relé de máxima tensión. Tensión superior al 110% de Un. Tensión inferior al 
85% de Un. 

1 Relé de máxima y mínima frecuencia. Frecuencia superior a 51 HZ. Frecuencia inferior a 49 HZ. 
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9.5.3 MONITORIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Se instalará un sistema de monitorización de la instalación que permitirá realizar un seguimiento diario de 
la instalación, el sistema permitirá tener acceso instantáneo al estado actual de los equipos vía PC local o 
vía módem. 

Los inversores dispondrán de  tarjeta de programación que permite la exportación y seguimiento del 
funcionamiento del generador fotovoltaico en todo momento, equipado para la comunicación con la red del 
centro y permitirá la conexión con el ordenador que procesará la información y la mostrará al usuario. Esta 
comunicación la realizará por puerto de comunicación estándar (RS-485, RS-232, USB o similar) o bien 
mediante otro usuario que se encuentre habilitado. 

La información que se mostrará al usuario será: 

– Tensión y corriente de entrada. 

– Potencia activa de salida y potencia de entrada. 

– Energía total inyectada para autoconsumo o en la red. 

– Estado del sistema. 

9.6 EQUIPOS DE MEDIDA, MANIOBRA Y PROTECCIÓN 

Complementando la instalación fotovoltaica y en cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión se dispondrán los medios necesarios para la medición, maniobra y protección íntegra de las 
instalaciones. 

La instalación de corriente alterna, a la salida del inversor, será conectada de forma equilibrada a la línea 
trifásica, protegida por un conjunto compuesto por: 

- Magnetotérmico tripolar 
- Diferencial tetrapolar con sensibilidad 300 mA,. 
- Protección contra sobretensiones. en función de los cables seleccionados. 

El equipo de medida cumplirá los requisitos indicados en el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por 
el que se regulan las condiciones administrativas,  técnicas y económicas de las modalidades de suministro 
de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. El equipo será un modelo 
homologado por la compañía de distribución eléctrica y podrá ser en régimen de alquiler. 

La interconexión a red seguirá básicamente los requerimientos de la compañía de distribución eléctrica, 
propietaria de la Red a la que se conectará la instalación, que son los siguientes: 

– Desconexión automática en caso de fallo de Red. 

– Desconexión automática en caso de introducir perturbaciones a la Red.  

– Reenganche automático transcurrido un intervalo de funcionamiento correcto. 

Además de las protecciones indicadas anteriormente, los inversores dispondrán de protecciones con las  
siguientes funciones: 

– Fallo en el suministro de la red eléctrica. 

– Frecuencia fuera de límite. 

– Temperatura elevada. 

– Tensión baja en el generador. 

El cableado de la instalación se realizará acorde con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Serán 
adecuados para uso en intemperie, al aire o enterrado, RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123). 

9.7 TOMA DE TIERRA 

Tal y como exige el Real Decreto 1663/2000, la instalación fotovoltaica tendrá su toma de tierra 
independiente de otras instalaciones existentes. 



MEMORIA 9 

Proyecto: Instalación solar fotovoltaica en c/ Ronda del Port s/n .Manacor. 

16
09

5
02

 M
em

or
ia

 F
V

 

Con ella se protegerá a la instalación de sobretensiones inducidas por fenómenos atmosféricos y a las 
personas en contacto directo sobre las masas de la instalación si en estas se produjera avería. 

Su diseño estará basado en la Instrucción Técnica Complementaria MIERAT 13 del reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
transformación. 

Teniendo en cuenta que el aislamiento galvánico  no se realiza con transformadores de aislamiento, se 
contará con documento certificativo del constructor en el que se indique la protección integrada en los 
inversores es equivalente.  

9.8 ARMÓNICOS Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 

Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, 
por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña 
potencia, en su artículo 16, sobre armónicos y compatibilidad electromagnética. 

  

9.9 ESTRUCTURA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

La estructura sobre la que se instalarán los módulos se instalará sobre sobre el terreno, sobre elementos 
prefabricados de hormigón, y estructura metálica de aluminio. 

 Los paneles fotovoltaicos se unen a la estructura tubular mediante bridas de sujeción de aluminio. Todos 
los elementos tubulares sobre los que se apoyan los módulos fotovoltaicos son continuos (unidos entre 
sí), de ésta forma la estructura se comporta como un único elemento que resiste las acciones del viento y 
otras inclemencias: lluvia, nieve... 

L a estructura de aluminio estará formada por: 

- Perfiles de aluminio 

- Pletinas de conexión entre perfiles 

- Escuadras. 

- Elementos de sujeción de paneles. 

 

9.10 INCLINACIÓN DE LOS MÓDULOS Y DISTANCIA ENTRE FILAS DE MÓDULOS 

Teniendo en cuenta la zona y las condiciones de instalación, se instalaran las placas con una inclinación 
de 0º, con objeto de obtener el máximo aprovechamiento del terreno disponible, aunque su orientación no 
será la óptima. 

Entre las filas de módulos se dejan espacios, pasillos, para su correcta instalación y mantenimiento. 

 

9.11 PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

La instalación fotovoltaica contará con todas las protecciones según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (RD 842/2002 del 2 de agosto, e instrucciones técnicas complementarias), el RD 1663/2000 y la 
OM 5/9/1985, y de acuerdo también con las normas de la compañía distribuidora ENDESA.  

La instalación dispondrá de un interruptor automático manual accesible por la compañía distribuidora, que 
actuará como interruptor frontera y que permitirá desacoplar la instalación en caso de necesidad. Dicho 
interruptor contará con dispositivo para su enclavamiento por parte de la compañía suministradora en caso 
de ser necesario. 
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9.12 LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Las líneas eléctricas de la instalación fotovoltaica se ejecutarán íntegramente en conductores de 
aislamiento 0,6/1 kV y con la protección mecánica adecuada a la ubicación de cada línea, con la sección 
necesaria en cada caso para admitir las intensidades previstas (nominales o excepcionales) y no superar 
las caídas de tensión máximas. 

Los conductores de corriente continua serán unipolares, y se mantendrán siempre que sea posible, el 
cable del positivo y del negativo uno al lado del otro. Todas las conexiones de cables se harán en cajas 
estancas de clase II. 

Los cables de la instalación serán de cobre, con una sección suficiente para asegurar pérdidas por efecto 
joule inferiores a 1,5% de la tensión nominal en la parte de corriente continua, y también inferiores al 1,5% 
en la parte de corriente alterna, según el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE y el REBT. 

9.13 OBRA CIVIL ZANJAS Y CANALIZACIONES 

La instalación de los módulos se realiza sobre  el terreno, compactado y nivelado, y la instalación de los 
equipos: inversores, protecciones etc, se realiza en el interior de dicho edificio. Para la unión eléctrica de 
los módulos, protecciones y cuadros se realizan canalización soterrada. 

10 CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Según la ley  7/2013, de Régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en la Isla 
Baleares, “la instalación de placas solares térmicas y fotovoltaicas, antenas de telefonía móvil, estaciones 
base de telefonía móvil y similares, excepto las situadas en edificios catalogados o que tengan impacto en 
el patrimonio histórico-artístico, y las que precisen una evaluación de impacto ambiental conforme a la Ley 
11/2006, de 14 de septiembre” están excluidas de la aplicación de esta ley. 

11 IMPACTO AMBIENTAL 

11.1 VENTAJAS AMBIENTALES 

– No hay ningún tipo de transferencia de contaminación entre medios y no genera ningún tipo de residuo 
con su funcionamiento. 

– La instalación supone un ahorro de energía utilizando racionalmente un recurso renovable como es 
la radiación solar, implicando un ahorro de emisiones contaminantes (CO2, SO2, NOx, residuos 
radiactivos...) 

– La producción de electricidad con este tipo de instalaciones evita la generación de la misma cantidad 
de energía en centrales térmicas. 

– Aprovecha un recurso local abundante y renovable. 

– Contribuye al suministro energético de la isla. Adaptación producción-demanda. Máxima producción 
en verano cuando hay más demanda en Baleares. 

– Descentraliza la producción, reduce los costes de transporte de electricidad al acercar producción y 
consumo, reduciéndose las pérdidas. 

– Aumenta la independencia energética del país, al disminuir la compra de combustibles 

– Derivada de las anteriores, contribuye a cumplir los compromisos en materia medioambiental, 
energética y de reducción de emisiones: 

a) Libro Blanco de la Energía, la UE pretende cubrir el 15% de la demanda eléctrica empleando producción 
renovable en el año 2010 (actual 6%) 

b) Plan de Ahorro Energético (PAE) y Plan de Fomento de las Energías Renovables (IDAE) 

c) Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, impulso a las EERR  
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d) Compromisos locales del Consell Insular y los Ayuntamientos. Pla Territorial de Mallorca, fomento de la 
energía solar fotovoltaica. 

11.2 AHORRO DE ENERGÍA PRIMARIA PARA EL PAÍS 

Mediante el uso de energías renovables se consigue un importante ahorro de consumo de energía 
primaria, además se reduce el gasto energético derivado de la extracción y transporte de los combustibles 
y se reduce el impacto ambiental derivado del ahorro de emisiones de SO2, CO2, NOx,..etc. 

11.3 AHORRO DE EMISIONES GASEOSAS A LA ATMÓSFERA 

Con la energía solar fotovoltaica se contribuye a la reducción del “Efecto invernadero” al dejarse de 
producir aproximadamente 1 kg de CO2 por cada kWh eléctrico generado en una central térmica 
convencional (carbón, gasoil.). 

11.4 IMPACTO VISUAL 

El único impacto visual de la instalación es prácticamente el considerado como “a vista de pájaro”, puesto 
que al estar la instalación en un plano paralelo al terreno y en una parcela vallada, no es visible casi desde 
ningún punto terrestre. 

Las líneas eléctricas, ya existentes, discurren enterradas en el interior de la parcela, por lo que no causan 
ningún impacto visual. 

11.5 IMPACTO ACÚSTICO 

Este tipo de instalaciones no producen ningún tipo de ruidos, por dicho motivo no causa ningún impacto 
acústico.  

11.6 IMPACTO SOBRE EL TERRITORIO 

La parcela en la que se ubicarán los equipos es suelo urbano. 

La colocación de los módulos se realizará sobre el terreno mediante riostras y estructura desmontable, y 
sobre ésta se colocarán los módulos solares, de ésta forma no se considera que no se produce impacto 
sobre el territorio. 

12 PRODUCCIÓN ANUAL ESPERADA 

La producción anual esperada se calcula mediante la ayuda de programa informático, de SMA, y teniendo 
en cuanta  una inclinación de 0 º. 

En esta tabla ya se encuentran contabilizadas las pérdidas del 14 % que se producen en la instalación: 
por orientación, por caídas de tensión en las líneas y por sombras. Dichas perdidas no se contemplan las 
perdidas por sombras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN ANUAL 

Mes Días/mes   Producción 

(wh/ mes) 

Enero 31  3.346 

Febrero 28  4.324 

Marzo 31  7.305 
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13 BALANCE DE POTENCIAS 

A continuación se indican las previsiones relativas a las potencias generadas, consumidas y vertidas a la 
red. 

Las potencias consumidas son previsiones que se toman en función de las potencias reales consumidas 
durante el periodo de un año, se ha tomado como base el periodo de facturación P2, y el incremento 
producido por las reformas de las instalaciones. 

 

 

Abril 30  7.554 

Mayo 31  10.124 

Junio 30  10.768 

Julio 31  10.674 

Agosto 31  9.527 

Septiembre 30  7.081 

Octubre 31  5.257 

Noviembre 30  3.434 

Diciembre 31  2.914 

TOTAL 82.036 
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14 CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 

La sección de los conductores  se calcula teniendo en cuenta que las caídas de tensión máximas se 
encuentren por debajo de los valores siguientes: 

Tramo Mod. Fotovoltaico – Mod. Fotovoltaico..............1,00 % 

Tramo Mod. Fotovoltaico – Inversor.............................1,00 % 

Tramo Inversor – Resto de red....................................1,00 % 

Para el cálculo de la sección se tienen en cuenta las siguientes expresiones: 

Monofásica:  S = 2 ꞏ L ꞏ I / (σ ꞏVAB ) 

Trifásica:  S = ꞏ L ꞏ I / (σ ꞏVAB ) 

donde: 

(σ): Conductividad 

L: Longitud del conductor 

I: Intensidad de la corriente 

VAB: Diferencia o caída de potencial entre los puntos A y B 

Mes Días/mes   Generación 

(wh/ mes) 

Consumo 

 (wh/ mes) 

Vertido a red 

(wh/ mes) 

Enero 31  3.346 5.542 -2.195 

Febrero 28  4.324 6.278 -1.954 

Marzo 31  7.305 8.844 -1.809 

Abril 30  7.554 8.844 -1.290 

Mayo 31  10.124 7.815 2.309 

Junio 30  10.768 7.257 3.510 

Julio 31  10.674 10.023 651 

Agosto 31  9.527 8.231 1.296 

Septiembre 30  7.081 7.502 -421 

Octubre 31  5.257 7.765 -2.508 

Noviembre 30  3.434 7.716 -6.282 

Diciembre 31  2.914 10.073 -1.160 

TOTAL 82.036 97.887 -15.851 
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15 RECEPCIÓN Y PRUEBAS. 

El instalador entregará al usuario documentación correspondiente a los manuales de uso y mantenimiento 
de la instalación. 

Las pruebas a realizar por el instalador serán como mínimo las siguientes: 

– Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.  

– Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.  

– Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su actuación, con 
excepción de las pruebas referidas al interruptor automático de la desconexión. 

16 PRESUPUESTO 

Asciende el presupuesto con IVA a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS, desglosado en los siguientes conceptos: 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO................................................................... 14.100,37 

  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS........................................................... 82.849,61 

CONDUCTORES Y CONEXIONADOS......................................................................... 5.347,75 

CANALIZACIONES....................................................................................................... 2.664,35 

VARIOS......................................................................................................................... 2.825,00 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL   107.787,08 

 

19.00%  GG Y BI...................................................... 20.479,55 

21.00% I.V.A..............................................................26.935,99 

                                                                                                      PRESUPUESTO CON IVA 155.202,62 

 

Palma de Mallorca, febrero de 2018 

Autor del proyecto 

 

Pablo Yera Torres 

Ingeniero Técnico Industrial- Col. Nº 497 

 

 

pablo.yera
Sello
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1 OBJETIVO  

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene como objetivo identificar los riesgos que no se puedan 
evitar y establecer las medidas de prevención y protección necesarias que habrán de tomarse en la 
ejecución de los trabajos para la realización de una instalación de generación fotovoltaica sobre la cubierta 
de un edificio existente. 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud se realiza de conformidad con las directrices del Real Decreto 
1627/1997, de 24 Octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las Obras de 
Construcción. 

2 PROMOTOR  

El promotor de las instalaciones es: EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR con NIF 
A57024549.  

DIRECCIÓN: C/ Mayor, nº 2 de Manacor. 

TELÉFONO: 971551380 

3 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA Y SITUACIÓN 

La obra consiste en la instalación de un generador fotovoltaico compuesto por módulos solares, inversores,  
aparamenta de protección y maniobra necesarias. La instalación se realiza sobre la cubierta de un edificio 
existente 

La instalación de generación fotovoltaica se ubicará en  la parcela catastral 8292019ED1789S0001YO, y 
coordenadas UTM: 

X: 517.921 

Y: 4.378.984 

HUSO: 31N  

4 PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución de la obra se estima en dos semanas. 

5 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

Las unidades constructivas que se realizarán serán las siguientes: 

Normal: 

– Instalación de estructura soporte de módulos solares. 

– Instalación de módulos. 

– Instalación eléctrica. 
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6 EQUIPOS TÉCNICOS MEDIOS AUXILIARES 

La maquinaria y medios auxiliares más significativos que se prevén utilizar para la ejecución de los trabajos 
objeto de este estudio, son los que se relacionan a continuación: 

– Roscadora, curvadora, radiales, esmeriladoras. 

– Pistolas de fijación, 

– Taladros de mano. 

– Gatos de cremallera para bobinas. 

– Camión de transporte 

– Entre los medios auxiliares cabe mencionar los siguientes: 

– Andamios metálicos. 

– Escaleras de mano. 

– Escaleras de tijera. 

– Cuadros eléctricos auxiliares. 

– Instalación eléctrica provisional. 

– Herramientas de mano. 

– Banco de trabajo. 

– Equipos de medida. 

– Comprobador de ausencia de fases. 

– Medidor de aislamiento. 

– Medidor de tierras 

– Pinzas amperimétricas. 

7 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 A continuación relacionamos los riesgos previsibles inherentes a las actividades de ejecución previstas, 
así como las derivadas de la utilización de medios auxiliares y máquinas. 

7.1 RIESGOS GENERALES 

Entendiendo como tales aquellos que pueden afectar a todos los trabajadores, independientemente de la 
actividad que desarrollen. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

Caídas de objetos en manipulación. 

Pisadas sobre objetos. 

Choques contra objetos inmóviles. 

Choques contra objetos móviles. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Proyección de fragmentos o partículas. 

Sobreesfuerzos. 
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Exposición a contactos eléctricos. 

Incendios. 

7.2  RIESGOS ESPECÍFICOS 

 Nos referimos aquí a los riesgos propios de las actividades concretas  y que afectan sólo a  los 
trabajadores que las realizan. 

7.2.1 MANIPULACIÓN DE MATERIALES 

Los riesgos propios de esta actividad están incluidos en la descripción de riesgos generales. 

7.2.2 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, CARGA, DESCARGA Y UBICACIÓN DE MATERIALES Y 
EQUIPOS ANIPULACIÓN DE MATERIALES 

Además de los enumerados cómo generales son previsibles los siguientes: 

Desprendimiento o caída de la carga, o parte de la misma, al ser excesiva o estar mal sujeta. 

Golpes contra partes salientes de la carga. 

Atropellos de personas. 

Vuelcos. Choques contra otros vehículos o máquinas. 

Golpes  enganches de la carga con objetos (Instalaciones o tendidos de cables. 

Caída de materiales o equipos por fallo de los medios de elevación o error en la maniobra. 

Caída de pequeños objetos en manipulación sobre personas. 

Caída de personas desde altura en operaciones de estrobado o desestrobado. 

Atrapamientos de pies o manos con la carga o aparejos de elevación. 

Aprisionamiento de personas por movimientos incontrolados de la carga. 

Caída o vuelco de los materiales izados por golpes contra instalaciones fijas. 

Riesgo eléctrico en movimientos de cargas en proximidad de líneas eléctricas. 

Caída de carga por deficiente estrobado o maniobra. 

Rotura de cable, gancho estrobo, grillete o cualquier otro medio auxiliar de elevación. 

Golpes o atrapamiento por movimiento incontrolado de la carga. 

Caída de carga por exceso de carga, o vuelco del medio de elevación. 

Fallo de los elementos mecánicos, hidráulicos o eléctricos. 

7.2.3 RIESGOS DE MÁQUINAS FIJAS Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS. 

Contacto eléctrico directo o indirecto como consecuencia de la mal estado de la instalación o de la 
máquina. 

Caídas de personas al mismo nivel por desorden en las mangueras de alimentación. 

Proyecciones de partículas en las herramientas de mecanizado con arranque de material o herramientas 
de golpeo. 

Cortes y atrapamientos, por mala utilización o anulación de las protecciones o gualdas. 

Exposición a ruido. 

7.2.4 RIESGOS EN LA UTILIZACIÓN DE ANDAMIOS, PLATAFORMAS Y ESCALERAS. 

Caída de personas a distinto nivel. 
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Caída del andamio por vuelco. 

Vuelcos o deslizamientos de escaleras. 

Caída de materiales o herramientas desde andamio o escaleras. 

Caída de operarios derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas (Epilepsia, vértigo 
lipotimia...) 

6.2.5  Riesgos en la utilización de instalación eléctrica provisional de obra y realización de Pruebas. 

Contactos eléctricos directos e indirectos. 

Arco eléctrico. 

Incendios. 

8 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

Siempre que sea posible, se dará prioridad al uso de protecciones colectivas, sin excluir la utilización de 
las protecciones individuales. 

8.1 RIESGOS GENERALES  

Nos referimos aquí a las medidas de prevención a adoptar para la protección de los riesgos que 
consideramos comunes a todas las actividades. 

Señalizaciones de acceso a obra y uso de elementos de protección individual. 

Instalación de alumbrado de obra  en caso de no disponer de luz natural suficiente,  instalada de forma 
que no suponga un riesgo para los trabajadores,  prestando especial atención a las vias de circulación y 
evacuación, siendo estas cumplimentadas con luces de emergencia en caso necesario. 

Acotamiento y señalización de zona donde exista riesgo de caída de objetos desde altura. 

Colocación de barandillas  resistentes u otro sistema de seguridad equivalente  o complementario, en 
plataformas, andamios, pasarelas o desniveles con riesgo de caída de personas de distinto nivel. 

Instalación de mamparas opacas de material ignífugo en los puesto de trabajo donde se genere 
proyecciones de partículas. 

Los materiales, mangueras se mantendrán ordenados, estables y fuera del las zonas de paso de personas 
a fin de evitar el riesgo de golpes y caídas al mismo nivel del personal. 

Los restos de materiales generados en el desarrollo del trabajo serán retirados periódicamente, 
manteniendo en buen estado de orden y limpieza las zonas de trabajo y los caminos de tránsito de 
personal. 

Se dispondrá en el lugar de trabajo de  extintores contra incendios, debiéndose encontrar los mismos 
señalizados y en lugares adecuados para su pronta utilización en caso de necesidad. 

Si se utilizan productos tóxicos y peligrosos, estos se manipularán según lo establecido en las condiciones 
específicas de cada producto. 

Se respetará la señalización y limitaciones de velocidad fijadas para la circulación de vehículos en obra. 

Todos los vehículos llevaran los indicadores ópticos y acústicos que exija la legislación vigente. 

Proteger a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad 
o salud. 

8.2  RIESGOS ESPECÍFICOS 

 Enumeramos a continuación normas de prevención a tener en cuenta en la realización de actividades 
específicas. 
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8.2.1 MANIPULACIÓN DE MATERIALES. 

Las medidas preventivas de esta actividad están incluidas en la de los riesgos generales. 

 

8.2.2 ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES. 

Los materiales se acopiarán en los lugares previamente señalados, debiendo quedar libres de obstáculos 
las zonas de paso de personas. En el caso de apilamientos se colocarán los correspondientes calzos y 
sujeciones para evitar desplazamientos  o caídas incontroladas. 

Los materiales se ordenarán en la caja de los vehículos perfectamente apilados y sujetos, de forma que 
no sufran movimientos imprevistos durante el transporte. 

Está prohibido transportar personal junto con la carga en la caja del vehículo, a menos que exista una 
separación rígida consistente entre ambos. 

La carga no sobrepasará la máxima autorizada del vehículo y no sobresaldrá por los laterales de la caja. 
Las cargas que sobresalga por la parte posterior del vehículo no sobrepasarán los 3 m. medidos desde el 
final de la caja y estarán debidamente señalizadas. 

El manejo de las cargas se realizará de forma coordinada, debiendo impedirse los esfuerzos superiores a 
la capacidad física de las personas y en ningún caso las cargas a mano sobrepasarán los 40 kg. 

El personal deberá estar adiestrado en la técnica del movimiento manual de cargas y carece de algún 
impedimento físico que le limite en la realización de esta actividad. 

No se dejarán nunca los aparatos de izar con cargas suspendidas. 

La elevación de la carga se realizará siempre en sentido vertical, en caso contrario (arrastre oblicuo), el 
jefe del trabajo será el responsable de tomar las medidas de seguridad necesarias antes de la maniobra. 

 

8.2.3 MAQUINAS HERRAMIENTAS 

Las distintas máquinas y herramientas a utilizar en la obra, se han clasificado en tres grupos: Herramientas 
de mano, máquinas eléctricas portátiles y máquinas fijas. 

Las normas de seguridad para cada uno de los grupos son: 

HERRAMIENTAS DE MANO 

Antes de utilizar cualquier herramienta manual, deberá efectuarse una revisión de la misma, sustituyéndola 
si presenta desperfectos (mangos astillados, rebabas, etc...). 

Los trabajos en los que se utilicen herramientas de golpeo, se usarán gafas de protección contra impactos 
y se vigilará la fijación de la herramienta al mango, el estado de los mismo y la ausencia de rebabas. 

En el uso de llaves y destornilladores se han de utilizar guantes de tacto. 

Las llaves se utilizaran limpias, sin grasa, serán adecuadas a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas 
para ajustarlas. 

En el caso de llaves fijas o de boca variable, no se utilizarán prolongadores que aumenten su brazo de 
palanca. 

No se empujará nunca una llave, se tirará de ella. 

No se lanzarán nunca las herramientas, se entregarán en la mano. 

Las herramientas de golpeo, cinceles, cortafrios, etc..., han de disponer de protector de goma maciza para 
absorber el impacto fallido. (Protector gomano). 
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En la utilización de herramientas de mano de golpeo, se han de emplear gafas de seguridad para impedir 
que esquirlas o trozos desprendidos del material puedan dañar a la vista. 

No se llevarán llaves y destornilladores en los bolsillos, sino  en fundas adecuadas y sujetas al cinturón. 

Las herramientas de mano no se utilizarán para efectuar trabajos que no sean los específicos para los que 
han sido diseñadas. 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES 

Las herramientas eléctricas portátiles serán preferentemente de doble aislamiento eléctrico. Las 
herramientas con elementos metálicos accesibles irán provistas de dispositivo de puesta a tierra, que se 
conectará antes de su utilización. 

La tensión eléctrica de alimentación no podrá exceder los 250 voltios y deberán ir asociadas a un sistema 
de protección contra contactos indirectos de alta sensibilidad (30 mA.). 

Si el local donde realicen los trabajos es muy conductor, la alimentación eléctrica a la máquina no superará 
los 24 voltios. 

Para el manejo de taladradoras, desbarbadoras, o cualquier otra máquina herramienta similar que 
produzca desprendimientos de partículas, se usarán obligatoriamente gafas contra impactos o pantallas 
protectoras. 

Los cables de alimentación tendrán un buen nivel de aislamiento, sin presentar  abrasiones, 
aplastamientos, punzaduras, cortes o cualquier otro desperfecto, no teniendo empalmes provisionales. 

Sus conexiones a la red se realizarán únicamente con tomas de corriente adecuadas, nunca con los hilos 
pelados. 

Al finalizar los trabajos la máquina ha de quedar siempre desconectada de la corriente. 

MÁQUINAS FIJAS 

Las máquinas fijas  se alimentarán a través de interruptores diferenciales adecuados y tendrán sus partes 
metálicas puestas a tierra. 

Cada máquina dispondrá de los dispositivos necesarios de protección y maniobra para el operario que la 
utilice como: Pantallas, mordazas para la  fijación de piezas, carcasas para la protección de transmisiones, 
etc... 

En los trácteles, cabrestantes o en cualquier otra máquina de tracción, se vigilará especialmente el estado 
de los cables, cambiándose éstos si presentan roturas o deformaciones. 

 

8.2.4 TRABAJOS EN ALTURA. 

Se entiende cómo trabajo en altura, toda aquella tareas en las que exista el riego de caída del operario a 
distinto nivel . 

NORMAS GENERALES 

Para la realización de trabajos sin desplazamiento por encima de los dos mts. de altura, es obligatorio el 
uso del cinturón de seguridad, siempre que no se esté sobre una plataforma de trabajo protegida en todo 
su perímetro con barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapiés. 

Si los trabajos en altura con riesgo de caída libre, implican desplazamientos continuos del trabajador, éste 
hará uso del cinturón arnés, con dispositivo anticaídas y cuerda o cable de fijación a un punto sólido 
independiente. 
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En otros casos como: Tendido de cables en bandejas horizontales, trabajos en cerchas, etc..., para la 
fijación del  arnés de seguridad, se tenderá un cable de acero de sección adecuada, fijado en ambos 
extremos por los menos con dos sujeta cables. 

ESCALERAS PORTÁTILES DE MADERA 

Los trabajos que se realicen haciendo uso de escaleras portátiles de madera, entrañan un grave riesgo de 
accidente por el uso inadecuado o por el mal estado de conservación de las mismas. 

A continuación se detallan las medidas preventivas mas importantes a tener en cuenta en estos casos. 

1.- Verificaciones previas a su utilización: 

Se comprobará que los largueros no estén agrietados, astillados, etc... 

Se comprobará que los peldaños no estén flojos, rotos, sustituidos por barras o sujetos con alambres y 
cuerdas. 

Se comprobará que tiene zapatas antideslizantes y que éstas se encuentran en buen estado. 

La detección de cualquiera de los defectos antes mencionados se comunicará a su mando inmediato, 
quien ordenará su retirada del lugar de trabajo para su reparación o eliminación. 

2.- Colocación: 

Las escaleras se apoyarán sobre superficies sólidas y bien niveladas. Nunca deberá apoyarse sobre 
puntos de dudosa estabilidad, tales como cajas, tablas, etc... 

La inclinación será aquella en que la distancia entre las patas y la vertical de su punto de apoyo, sea la 
cuarta parte de la longitud de la escalera. 

En el acceso a lugares elevados, la escalera sobrepasará un metro el punto superior de apoyo. 

En las vías urbanas, si se coloca sobre una fachada, se indicará su situación mediante una banderola roja. 
En el caso de que se rebase la anchura de la acera, se señalizará su presencia al tráfico rodado y un 
trabajador vigilará en su base. 

Las escaleras de mano simples no deben salvar más de 5 m. a menos que estén reforzadas en su centro, 
quedando prohibido su uso para alturas superiores a 7 m. 

Para alturas superiores a 7 m. será obligatorio el uso de escaleras especiales susceptibles de ser fijadas 
sólidamente por su cabeza y su base. Para su utilización será preceptivo el cinturón de seguridad.  

3.- Utilización: 

Cuando se utilicen escaleras sobre postes o báculos, se emplearán abrazaderas o cualquier tipo de 
disposición elimine el balanceo de su cabeza. 

Las escaleras no se utilizarán simultáneamente por dos o más trabajadores. 

La subida o bajada se hará siempre de frente a la escalera. 

La escalera de tijera estará provista de cadena o cable que impida su apertura al ser utilizada. 

Los trabajos sobre escaleras telescópicas con extensión completa, comportará la presencia obligatoria de 
dos trabajadores. 

En los trabajos sobre escalera, el trabajador hará uso del cinturón de seguridad, siempre que en su 
proximidad tenga un elemento adecuado para su fijación. 

4.- Almacenamiento y conservación: 

Las escaleras se almacenarán adecuadamente en lugares protegidos de los agentes atmosféricos y se 
inspeccionarán periódicamente. 

Las escaleras no deben pintarse salvo con barniz transparente. 
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 ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO 

Siempre deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

1ª  Antes de su puerta en servicio. 

2º  A intervalos regulares. 

3º Después de cualquier modificación, período de no utilización  exposición a la intemperie o cualquier 
otra circunstancia que haya podido afectar a su resistencia o estabilidad. 

Los andamios y plataformas estarán dotados de barandillas rígidas de 90 cm. de altura con listón 
intermedio, rodapiés y tablones o plataformas metálicas en toda la superficie de trabajo. 

En el caso de no poder colocar barandillas, el personal que trabaje  sobre ellos hará uso obligatorio del 
cinturón de caída con arnés,  dispositivo anticaída y cuerda de fijación a un punto sólido independiente del 
andamio o plataforma. 

En los andamios se vigilará especialmente su estabilidad, teniendo en cuenta que la altura sea inferior a 
cuatro veces el lado menor de su base. Si la altura necesariamente tuviera que ser mayor, se tendrá que 
fijar en su punto intermedio, ventear o ampliar la superficie de su base. 

Las cestas o plataformas de soldador estarán construidas en hierro dulce y realizadas por un taller 
especializado. Las dimensiones mínimas de la misma serán de 500x500x1000 mm. 

El izado de la cesta se realizará con cabestrante o grúa y con las suficientes garantías de seguridad. 

 

8.2.5 TRABAJOS SUPERPUESTOS 

Se procurará evitar los trabajos superpuestos siempre que exista riesgo de caída de objetos o partículas. 

De no ser posible esta circunstancia, se colocaran lonas  o cualquier otro medio de protección que elimine 
totalmente el riesgo. 

Cuando esta circunstancia se presente entre distintas empresas, se comunicará a la Dirección de la Obra 
para que coordine las acciones a tomar. 

 

8.2.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  Y CUADROS PROVISIONALES DE OBRA. 

La instalación eléctrica estará ajustada en todo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Los cables de alimentación serán adecuados a las cargas que van a soportar, conexionados a las bases 
mediante clavijas normalizadas. 

Las tomas de tierra en las líneas de suministro interno han de tener continuidad y un valor máximo de 78 
Ohmios. 

Todas las máquinas fijas, dispondrán de una toma de tierra independiente. 

Todos los circuitos de alimentaciones a máquinas e instalaciones de alumbrado, estarán protegidos por 
fusibles blindados, interruptores magnetotérmicos, y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad, en 
perfecto estado de funcionamiento. 

En los trabajos con condiciones de humedad muy elevadas es preceptivo el empleo de transformadores 
de seguridad de 24 V. o protección mediante transformador de separación de circuitos. 

El cuadro provisional de obra reunirá como mínimo los siguientes requisitos: 

Dispondrá de un interruptor general de corte omnipolar, accesible desde el exterior sin tener que abrir la 
tapa del cuadro. 

Dispondrá de interruptores diferenciales, con sensibilidades de: 
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300 mA. para instalación de fuerza. 

30 mA. para instalación de alumbrado y tomas de máquinas portátiles. 

Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos se dispongan en el mismo. 

El grado de protección externa será, al menos, IP-543. 

Si la carcasa es metálica, se dispondrá de puesta a tierra adecuada en su lugar de ubicación. 

Si es necesario se dispondrá en el mismo, tomas de corriente a 24 o 48 voltios, mediante transformadores 
adecuados. 

 

8.2.7 TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

La intervención en instalaciones eléctricas  de  BT, con tensión, solo podrá ser realizada por personal 
habilitado en dichos trabajos  (Trabajos en Tensión Baja Tensión, TET-BT) y de acuerdo con los 
procedimientos de ejecución específicos. 

Al intervenir en instalaciones eléctricas, realizando trabajos sin tensión,  y a fin de garantizar la seguridad 
de los trabajadores y minimizar la posibilidad de que se produzcan contactos eléctricos indirectos, se 
seguirán las siguientes reglas (cinco reglas de oro de la Seguridad Eléctrica): 

1.-  Abrir el circuito con corte visible. 

2.-  Enclavar los elementos de corte en posición de abiertos y si es posible con llave. 

3.-  Señalizar los elementos de corte. “PROHIBIDO MANIOBRAR PERSONAL TRABAJANDO". 

4.-  Verificar la ausencia de tensión con descriminador o medidor de tensión adecuado. 

5.-  Cortocircuitar fases y poner a tierra. 

En los trabajos con proximidad de líneas eléctricas, el jefe de trabajo determinará si es necesario solicitar 
a la compañía eléctrica suministradora de la energía, el descargo de la línea que por su proximidad 
suponga un riesgo grave de accidente. 

  

8.3  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI'S) 

El uso del material de protección individual es personal e intransferible, siendo el operario el responsable 
de su mantenimiento y de la comprobación de su estado antes de su utilización. 

Al personal se le entregará el equipo de protección individual de carácter básico. 

Cascos de protección.  

Calzado de seguridad. 

Gafas de montura universal o pantalla facial. 

Guantes contra agresiones mecánicas. 

Ropa de protección contra el mal tiempo. 

En la obra se deberán cumplir las siguientes normas: 

Durante la jornada de trabajo, el personal usará la ropa de trabajo reglamentaria,  utilizará el casco y las 
botas de seguridad. 

Será obligatorio el uso de gafas de seguridad en la ejecución de aquellos trabajos en los que se produzcan 
proyección de partículas. 

En las operaciones de desbarbado se utilizaran gafas tipo motorista, por ser éstas las únicas que 
garantizan la protección ante partículas rebotadas. 
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Se utilizaran protectores auditivos en todos aquellos trabajos con niveles de ruido superiores a los 
permitidos. 

En todos aquellos trabajos en los que realizándose en altura el operario no pueda ser protegido mediante 
el empleo de elementos de protección colectiva, éste ha de utilizar cinturón de seguridad dotado de arnés 
anclado a un punto fijo resistente. 

Los operarios utilizaran durante el desarrollo de sus trabajos, guantes de protección adecuados a las 
operaciones que realicen. 

Se empleará mascarilla buco-facial con filtro mecánico y de carbono activo contra humos metálicos en 
aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de humos de soldaduras. 

En  los trabajos de maniobra sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en tensión, en las que puedan 
producirse intempestivamente el arco eléctrico, será preceptivo el uso del casco, pantalla facial 
policarbonato con atalaje aislado, gafas con ocular inactínico, y guantes dieléctricos.  

Los guantes aislantes deben estar perfectamente conservados y deberán ser verificados frecuentemente 
y siempre antes de su utilización. Deberán ser adecuados a las tensiones o equipos en los que se va a 
trabajas o maniobrar. 

Otros EPI's como ropa de protección contra agua o agresiones químicas, mascarillas, etc..., se usarán 
como elementos de protección de riesgos específicos de la actividad que desarrollen los trabajadores. 

Todo los equipos de protección individual deberán estar certificados CE de conformidad con las normas 
UNE-EN de aplicación y el RD 1407/92 sobre comercialización de equipos de protección individual. 

9 MEDIDAS DE EMERGENCIA 

No se consideran medidas de emergencia fuera de las normales a tener en cuenta. 

10 VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

De conformidad con el art. 22 de la LPRL, los trabajadores deberán someterse a los reconocimientos 
médicos planificados por la empresa.  

Se dispondrá de botiquín de Primeros Auxilios con la dotación correspondiente conforme a las normas 
vigentes y debidamente señalizado.  

En caso de accidente grave, el accidentado será trasladado urgentemente por otro compañero al Centro 
Asistencial más próximo que deberá conocerse por todos, así como su dirección y teléfono.  

11 SERVICIOS HIGIÉNICOS 

El personal deberá disponer en todo momento de agua potable en cantidad suficiente. 

Se habilitará un  espacio para que los trabajadores puedan colocar su ropa y objetos personales.  

12 LOCALES DE DESCANSO Y ALOJAMIENTOS 

El escaso número de trabajadores no hace necesario su montaje. Para las comidas se trasladarán a bares 
o restaurantes próximos al lugar de trabajo.   
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13 INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

El Jefe de Obra informará a los trabajadores, antes del inicio de las actividades, de los riesgos y medidas 
de prevención que deberán adoptarse en las distintas fases de la actividad del montaje, especialmente en 
los trabajos en altura, manteniendo evidencia de tal hecho.  

14 ORGANIZACIÓN PREVENTIVA 

El responsable de seguridad en la obra será el Jefe de Obra. 

No obstante, la obra podrá ser visitada por Técnico del Servicio de Prevención o Mutua elaborando informe 
de inspección de seguridad con indicación de las anomalías observadas. 

 

 

Palma de Mallorca, febrero de 2018 

Autor del proyecto 

 

 

 

      Pablo Yera Torres 

Ingeniero Técnico Industrial- Col. Nº 497 

 

 

pablo.yera
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1 CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE TÉCNICO 

Todos los materiales, y en general todas las unidades que intervengan en la instalación objeto del presente 
Proyecto, se adaptarán en su totalidad, a lo que se especifica en el Presupuesto previo que se acompaña 
al citado Proyecto. Cualquier modificación de este Estado de Mediciones, deberá ser supervisada y 
aprobada por el Técnico Director de la Obra. 

El Director de esta Obra, se reserva el derecho de rechazar cualquier material o unidad de obra que sea 
inadmisible en una buena instalación. 

El Instalador deberá presentar oportunamente muestras de la clase de materiales que se le solicite, para 
su aprobación. 

Los elementos especiales se harán según detalles constructivos firmados por el Director de la Obra y serán 
supervisados por él mismo, antes de su ejecución. 

La recepción definitiva de la Obra, la hará el Técnico-Director de la misma a requerimiento del propietario 
y mediante certificado oportuno. 

La instalación cumplirá con la normativa de aplicación vigente en el  momento de su realización 

2 CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE FACULTATIVO, ECONÓMICO, 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

Los trabajos correspondientes que constituyen la ejecución del Proyecto, son todos los que describen en 
los diferentes documentos del mismo, con inclusión de materiales, mano de obra, medios auxiliares, y en 
general todo cuanto sea preciso para la total realización de las obras proyectadas. 

Estos trabajos comprenden: 

a) Todo cuanto sea preciso para realizar la instalación y que se indica en este Pliego de Condiciones y 
Proyecto adjunto. 

b) Cuando sea preciso para realizar las obras en cuestión, así como los medios auxiliares que sean 
necesarios. 

c) Cuanto sea precio y exija la organización y la marcha de las obras y cuantas pruebas y ensayos de 
materiales sean necesarios. 

Las cifras y cantidades que se indican en el Estado de Mediciones previo, son tan sólo a título orientativo, 
y por lo tanto, el Instalador no podrá alegar nada por posibles omisiones e inexactitudes que aparezcan en 
él. 

La Dirección facultativa será la única que dictará las órdenes oportunas, en tanto que la propiedad no 
rescinda oficialmente el contrato por el que fue nombrada. 

El Técnico-Director se reserva el derecho de introducir variaciones en los Planos de adjudicación, sin que 
ello de derecho a la alteración de los precios unitarios. Si la alteración implicara la introducción de un 
material o trabajo, no previsto en el Proyecto inicial, su precio unitario, se estipulará proporcionalmente a 
los que ya figuren. 

En el momento en que la obra ya sea adjudicada, deberá estipularse, entre el Contratista y la Propiedad, 
de acuerdo con el Técnico-Director; el contrato en que queda determinado el sistema del mismo, plazo de 
terminación, forma de pago de derechos, etc. 

El Instalador deberá dar cuenta personalmente o por escrito al Técnico-Director de la Obra, del comienzo 
de las obras con una semana de antelación como mínimo. 
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3 CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

3.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES 

3.1.1 GENERALIDADES 

Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las características 
especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales homologados según las 
normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación, especialmente la ITC-BT-30: 
Instalaciones en locales de características especiales.  . 

3.1.2 CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores unipolares de 
cobre aislados de 0,6/1 kV. 

Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos, así como la alimentación 
al resto de receptores estarán de acuerdo con las características de los espacios en los que se realice la 
instalación. 

3.1.3 CONDUCTORES DE NEUTRO 

La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente 
continua, será la que a continuación se especifica: 

Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las 
corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del 
neutro será como mínimo igual a la de las fases. 

Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar 
serán las siguientes: 

– Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 

– Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm² 
para cobre y de 16 mm² para aluminio. 

3.1.4 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los 
pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, 
además, no conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio. 

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y 
químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción. 

Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, 
o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de 
apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete. 

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos 
cuando las conexiones sean entre metales diferentes. 

 

3.1.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 

– Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 

– Azul claro para el conductor neutro. 

– Amarillo - verde para el conductor de protección. 
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– Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 

3.1.6 TUBOS PROTECTORES 

CLASES DE TUBOS A EMPLEAR 

Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, la siguiente temperatura: 

– 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 

DIÁMETRO DE LOS TUBOS Y Nº DE CONDUCTORES POR CADA UNO DE ELLOS 

Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de 
instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en las instrucciones 
correspondientes del REBT, entre otras: ITC BT 15 y 21. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá 
ser declarado por el fabricante. 

3.2 NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

3.2.1 COLOCACIÓN DE TUBOS 

Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21. 

PRESCRIPCIONES GENERALES 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 
horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que 
proporcionan a los conductores. 

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo 
el empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. 
Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086 
-2-2 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados 
éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que en 
tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas 
entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después 
de colocados éstos. 

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores 
en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido 
durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas 
pintura antioxidante. 

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad 
de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se elegirá 
convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más bajos 
de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante 
el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "T" dejando uno de los brazos sin 
utilizar. 

Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente 
asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas 
a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m. 

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
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BANDEJAS 

Los cables instalados sobre bandejas serán con cubierta aislante, con tensión asignada 0.6/1 KV y el grado 
IP de protección de los terminales, empalmes y conexiones será el adecuado a la ubicación en la que se 
instalen. 

Las bandejas metálicas deben conectarse a la red de tierras, y deben tener un grado de protección a la 
corrosión adecuado a la ubicación en la que se instalen. 

El trazado se hará siguiendo preferentemente las líneas verticales y horizontales o paralelas a las aritas 
que delimitan al local donde se ubica la instalación. 

TUBOS EN MONTAJE SUPERFICIAL 

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes 
prescripciones: 

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo 0,50 metros. Se dispondrán 
fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata 
de las entradas en cajas o aparatos. 

Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los 
accesorios necesarios. 

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos 
extremos no será superior al 2%. 

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,5m sobre 
el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, 
quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose 
posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. 

TUBOS EMPOTRADOS 

Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 

– La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de 
terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de 
los mismos aplicarse posteriormente. 

– Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa 
de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el 
espesor puede reducirse a 0.5 cm. 

– En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos 
o "tes" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 

– Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez 
finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del 
revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y 
practicable. Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es conveniente 
disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los verticales a una 
distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. 

TUBOS EN MONTAJE AL AIRE 

Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida 
desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán e cuenta las 
siguientes prescripciones: 
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La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura inferior 
a 2 metros. 

Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las conexiones, 
las características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 6 de la instrucción 
ITC BT 21. 

 

3.2.2 CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, 
si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 

Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 
contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, 
con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior. 

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse 
prensaestopas adecuados. 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de 
los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente 
o constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de 
conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación. 

Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los 
alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo 
su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por 
medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que 
sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los 
tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, 
estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien 
convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último 
sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica. 

 

3.2.3 APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 

Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material 
aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de 
arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia. 

Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en 
ninguna de ellas. 

Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión 
nominales, que estarán marcadas en lugar visible. 

 

3.2.4 APARATOS DE PROTECCIÓN 

PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES 

Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra 
las sobrecargas y contra los cortocircuitos. 
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APLICACIÓN 

Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el 
conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos). 

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS 

Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los 
conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las 
conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones. 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por 
el dispositivo de protección utilizado. 

Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte. 

PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS 

Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que 
esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y 
en las conexiones. 

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya 
capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto 
de su instalación. 

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de 
funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético. 

SITUACIÓN Y COMPOSICIÓN 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, 
así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, 
condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados. 

NORMAS APLICABLES 

Pequeños interruptores automáticos  (PIA) 

Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los interruptores 
automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 
125 A y poder de corte nominal no superior a 25.000 A. 

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 

– 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 

– 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 

– 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. 

Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 
y 125 A. 

El poder de corte asignado será: 1.500, 3.000, 4.500, 6.000, 10.000 y por encima 15.000, 20.000 y 25.000 
A. 

La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su curva: 
B, C o D. 

Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones: 
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– La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo 
instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16. 

– Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las 
unidades. 

– Clase de limitación de energía, si es aplicable. 

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". 

Interruptores automáticos de baja tensión 

Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser 
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1.000 V en corriente alterna o 1.500 V en 
corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de 
fabricación y el empleo previsto de los interruptores automáticos. 

Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes 
indicaciones: 

– Intensidad asignada (In). 

– Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 

– Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean 
símbolos. 

También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza 
de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o 
en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 

Fusibles 

Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 

Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y 
que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, de 
corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos 
de corriente continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V. 

Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1.000, 1.250. 

Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos. 

Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual 

Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de intensidades 
residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser 
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1.000 V en corriente alterna o 1.500 V en 
corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas. 

Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A, 
0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 

– Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando 
el grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación. 
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– Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma que 
no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión sin peligro 
alguno. 

– Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su 
funcionamiento a las curvas intensidad – tiempo adecuado. Deberán cortar la corriente máxima del 
circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando 
los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las de 
apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte 
estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su 
instalación, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que cumplan este requisito, y que 
sean de características coordinadas con las del interruptor automático. 

– Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse 
en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de características 
adecuadas. 

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo las 
indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460-4-41. 

La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas 
contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. 
Los medios a utilizar son los siguientes: 

– Protección por aislamiento de las partes activas. 

– Protección por medio de barreras o envolventes. 

– Protección por medio de obstáculos. 

– Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 

– Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de 
fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales. 

La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un 
tiempo no superior a 5 s. 

Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un 
potencial superior, en valor eficaz, a: 

– 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 

– 50 V en los demás casos. 

Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 

Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales. 

Debe cumplirse la siguiente condición: 

s

c

l

V
R   

Donde: 

R Resistencia de puesta a tierra (Ohm). 

Vc Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos). 

Is Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a 
partir del cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo conveniente, 
la instalación a proteger). 

 



PLIEGO DE CONDICIONES 9 

Proyecto: Instalación solar fotovoltaica en c/ Ronda del Port s/n .Manacor. 

16
09

5
05

 P
lie

go
 d

e 
co

nd
ic

io
ne

s 

3.2.5 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de 
protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18. 

NATURALEZA Y SECCIONES MÍNIMAS 

Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y 
los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 

Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde 
el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en la 
Instrucción ITC-BT-18. 

TENDIDO DE LOS CONDUCTORES 

Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo. 

El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de 
protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos 
mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico. 

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los 
electrodos 

Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas 
y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán 
efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma 
que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de 
alto punto de fusión. Se prohíbe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, 
etc. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse 
en serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los 
elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por medio del borne de puesta a 
tierra. Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción 
del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. 

Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra, 
de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta 
a tierra funcional. 

CONEXIONES DE LOS CONDUCTORES DE LOS CIRCUITOS DE TIERRA CON LAS PARTES 
METÁLICAS Y MASAS Y CON LOS ELECTRODOS 

Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas 
y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán 
efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma 
que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de 
alto punto de fusión. Se prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, 
etc. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse 
en serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los 
elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por medio del borne de puesta a 
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tierra. Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción 
del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. 

Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra, 
de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta 
a tierra funcional. 

PROHIBICIÓN DE INTERRUMPIR LOS CIRCUITOS DE TIERRA 

Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite disponer 
un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la 
toma de tierra. 

 

3.3 PRUEBAS REGLAMENTARIAS 

3.3.1 COMPROBACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA 

La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta 
la instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la 
medición de la puesta a tierra. 

3.3.2 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por 
lo menos igual a 1000U, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 
250.000 ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la 
aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión 
comprendida entre 500 y 1.000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios. 

3.4 CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, valores 
de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa 
instaladora. 

No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico Competente, 
según corresponda. 

Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e 
indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que 
protegen. 

Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el 
terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse. 

3.5 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 

Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el 
Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional 
correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación firmados por un Instalador Autorizado. 
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4 PLAN DE MANTENIMIENTO. 

4.1 GENERALIDADES 

Se realizará un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de al menos tres años. El contrato de 
mantenimiento de la instalación incluirá todos los elementos de la misma, con las labores de mantenimiento 
preventivo aconsejados por los diferentes fabricantes. 

4.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben seguirse para el 
adecuado mantenimiento de las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a red. 

Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante la vida 
útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la producción y prolongar la duración de 
la misma:  

– Mantenimiento preventivo. 

– Mantenimiento correctivo. 

Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otras, 
que aplicadas a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de 
funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la misma. 

Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución necesarias para asegurar que el 
sistema funciona correctamente durante su vida útil. Incluye: 

–  La visita a la instalación en los plazos pactados según contrato y cada vez que el usuario lo requiera 
por avería grave en la misma. 

–  El análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto 
funcionamiento de la instalación. 

–  Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman parte del precio 
anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano de obra ni las reposiciones 
de equipos necesarias más allá del período de garantía.  

– El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad de la 
empresa instaladora. 

El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una visita (anual para el caso de 
instalaciones de potencia de hasta 100 kWp y semestral para el resto) en la que se realizarán las siguientes 
actividades: 

– Comprobación de las protecciones eléctricas. 

– Comprobación del estado de los módulos: comprobación de la situación respecto al proyecto original 
y verificación del estado de las conexiones. 

– Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, alarmas, etc. 

– Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de tierra y 
reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, 
limpieza.  

– Realización de un informe técnico de cada una de las visitas, en el que se refleje el estado de las 
instalaciones y las incidencias acaecidas. 

– Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de mantenimiento, en el que 
constará la identificación del personal de mantenimiento (nombre, titulación y autorización de la 
empresa). 

4.3 GARANTIAS 

Ámbito general de la garantía 
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Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será reparada de acuerdo 
con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a causa de un defecto de montaje o de 
cualquiera de los componentes, siempre que haya sido manipulada correctamente de acuerdo con 
lo establecido en el manual de instrucciones. 

 La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá justificarse 
debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, con la fecha que se acredite en 
la certificación de la instalación. 

 Plazos  

El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, para todos los 
materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. Para los módulos fotovoltaicos, 
la garantía mínima será de 10 años.  

Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de las que es 
responsable el suministrador, o a reparaciones que el suministrador haya de realizar para cumplir 
las estipulaciones de la garantía, el plazo se prolongará por la duración total de dichas 
interrupciones. 

 Condiciones económicas 

La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los componentes y las piezas 
que pudieran resultar defectuosas, así como la mano de obra empleada en la reparación o 
reposición durante el plazo de vigencia de la garantía. 

Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de desplazamiento, 
medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros medios y 
eventuales portes de recogida y devolución de los equipos para su reparación en los talleres del 
fabricante.  

Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes y 
eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación. 

Si en un plazo razonable el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la garantía, el 
comprador de la instalación podrá, previa notificación escrita, fijar una fecha final para que dicho 
suministrador cumpla con sus obligaciones. Si el suministrador no cumple con sus obligaciones en 
dicho plazo último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo del suministrador, 
realizar por sí mismo las oportunas reparaciones, o contratar para ello a un tercero, sin perjuicio 
de la reclamación por daños y perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador. 

 Anulación de la garantía  

La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o desmontada, 
aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios de asistencia 
técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador. 

Lugar y tiempo de la prestación 

Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo comunicará 
fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que es un defecto de 
fabricación de algún componente, lo comunicará fehacientemente al fabricante. 

 El suministrador atenderá cualquier incidencia en el plazo máximo de una semana y la resolución 
de la avería se realizará en un tiempo máximo de 10 días, salvo causas de fuerza mayor 
debidamente justificadas.  

Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el suministrador. Si la 
avería de algún componente no pudiera ser reparada en el domicilio del usuario, el componente 
deberá ser enviado al taller oficial designado por el fabricante por cuenta y a cargo del 
suministrador. 
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 El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor brevedad posible 
una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de los perjuicios causados por la 
demora en dichas reparaciones siempre que sea inferior a 10 días naturales. 

5 RECEPCIÓN Y PRUEBAS. 

El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el suministro de componentes, 
materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este documento será firmado por 
duplicado por ambas partes, conservando cada una un ejemplar. Los manuales entregados al usuario 
estarán en alguna de las lenguas oficiales españolas para facilitar su correcta interpretación.  

Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversores, contadores) éstos 
deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de las que se levantará oportuna acta 
que se adjuntará con los certificados de calidad. 

Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad en este PCT, 
serán como mínimo las siguientes: 

– Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.  

– Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.  

– Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su actuación, con 
excepción de las pruebas referidas al interruptor automático de la desconexión. 

– Determinación de la potencia instalada, de acuerdo con el procedimiento descrito en el anexo I. 

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional de la 
Instalación. No obstante, el Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta haber comprobado que 
todos los sistemas y elementos que forman parte del suministro han funcionado correctamente durante un 
mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o paradas causadas por fallos o errores del sistema 
suministrado, y además se hayan cumplido los siguientes requisitos: 

–  Entrega de toda la documentación requerida en este PCT, y como mínimo la recogida en la norma 
UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos de documentación, 
puesta en marcha e inspección de un sistema. 

–  Retirada de obra de todo el material sobrante. 

–  Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero. 

Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación de los sistemas 
suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de operación.  

Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, estarán protegidos frente a 
defectos de fabricación, instalación o diseño por una garantía de tres años, salvo para los módulos 
fotovoltaicos, para los que la garantía mínima será de 10 años contados a partir de la fecha de la firma 
del acta de recepción provisional.  

No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de funcionamiento que se puedan 
producir si se apreciase que su origen procede de defectos ocultos de diseño, construcción, materiales o 
montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin cargo alguno. En cualquier caso, deberá atenerse a lo 
establecido en la legislación vigente en cuanto a vicios ocultos. 

Palma de Mallorca, febrero de 2018 

Autor del proyecto 

 

Pablo Yera Torres 

Ingeniero Técnico Industrial- Col. Nº 497 

pablo.yera
Sello
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO: Instalación solar fotovoltáica en c/ Ronda del Port. Manacor    

PROMOTOR:  DE MANACOR                     EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI 

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                           

 1.01 m²  Desbr. y limp. terreno, med. mecánicos                       

Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25
cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

460 460,00

          460,00 0,74 340,40

 1.02 m³  Desm. en tierra, medios mecánicos                              

Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.

460 0,25 115,00

          115,00 1,90 218,50

 1.03 m³  Base granular (Zahorra artificial)                              

Base granular (zahorra artificial) colocada, humectada, y compactada
hasta alcanzar un el 98% PM.

460 0,25 115,00

          115,00 12,97 1.491,55

 1.04 u   Soportación de hormigón para paneles solares        

Suministro e instalación de soportes de hormigón para paneles sola-
res, prefabricados, SOLARBLOC, o similar,  para una inclinación del
panel entre 0º y 20 º.  a colocar en terreno, incluso replanteo y distribu-
ción decuardo con proyeto,  para un módulo de med. 164 x 99 cms.
Unidad completamente instalada .

192 192,00

          192,00 62,76 12.049,92

          

TOTAL CAPÍTULO  1..................................... 14.100,37
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PROYECTO: Instalación solar fotovoltáica en c/ Ronda del Port. Manacor    

PROMOTOR:  DE MANACOR                     EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI 

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS                  

 2.01 u   Panel silicio policristalino                                    

Suministro y colocación de panel solar de silicio policristalino
BSM2950P-60 /4BB de BLUESUN solar 60 Cell  295 Wp ,  caja de co-
nexiones con grado de protección  IP65.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
- Parámetros eléctricos para STC:
        Potencia de salida Pmax=295 W.
        Tensión en Pmax, Vmpp= 32.37 V
        Intensidad en Pmax=9.11 A

Deberán incorporar el marcado CE, según la Directiva 2006/95/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, rela-
tiva a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados lí-
mites de tensión.

192 192,00

          192,00 242,95 46.646,40

 2.02 u   Inversor STP 20                                                 

Suministro y colocación de Inversor trifásico sin transformador, para la
inyección a la red, modelo STP 20000TL0 de SMA. con  Potencia máxi-
ma de cc (con cos fi=1) = 36000 wp STC y  Tensión de entrada max =
1000 V
El inversor será  del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica,
permitiendo tanto el régimen de autoconsumo como el de conexión a
red, y cumplirá con la normativa legal vigente, entre otras RD
1699/2011 de 18 de noviembre, 661/2007 de 25 de mayo, y normas de
la compañía suministradora Endesa.
El dispositivo dispondrá de  Tarjeta interfaz de comunicación de datos
para conexión a ordenador e internet.
Equipo completamente instalado y funcionamiento.

3 3,00

          3,00 6.217,12 18.651,36

 2.03 u   Soportación metálica, bastidor                                  

Instalación y montaje de estructura bastidor a colocar sobre elemen-
tos prefabricados de hormigón, no incluidos,  para un módulo de med.
164 x 99 cms, realizada con perfiles de aluminio; incluso pinzas de su-
jeción de paneles, tornilleria y resto de accesorios.
Unidad completamente instalada y anclada  a soportes de hormigón.

192 192,00

          192,00 75,26 14.449,92

 2.04 u   Cjto de dispositivos de protección                              

Suministro e instalación de dispositivos de protección , independien-
tes de las instalados en los inversores, de acuerdo al esquema de
proyecto, incluidos cuadros envolventes IP 65.
Totalmente instalados y en funcionamiento

          1,00 2.284,93 2.284,93

 2.05 u   Monitoreo remoto                                                

Suministro e instalación de equipo para monitoréo y mantenimiento a
distancia, Sunny Web Box de SMA. Totalmente instalado y en funciona-
mineto, incluso comunicaciones necesarias

          1,00 567,00 567,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)

 2.06 u   Monitor informativo                                             

Suministro e instalación de monitor informativo de la energía instana-
tenea que se genera en la instalación.

          1,00 250,00 250,00

          

TOTAL CAPÍTULO  2..................................... 82.849,61
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PROMOTOR:  DE MANACOR                     EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI 

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 3 CONDUCTORES Y CONEXIONADOS                                

 3.01 u   Conexionado paneles                                             

Conexionado de filas de placas para conectar lado corriente continua
de inversor, mediante la union de los terminales multicontacto del pa-
nel, incluso cable eléctrico unipolar, P-Sun 2.0 "PRYSMIAN", resistente
a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30
años, tipo ZZ-F, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en corriente
continua 1,8 kV, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de
2x1x6 mm² de sección, aislamiento de elastómero reticulado, de tipo
EI6, cubierta de elastómero reticulado, de tipo EM5, aislamiento clase
II, de color negro, y con las siguientes características: no propagación
de la llama, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de ga-
ses tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, re-
sistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los
rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia a las
grasas y aceites, resistencia a los golpes y resistencia a la abrasión.
Según DKE/VDE AK 411.2.3.  en instalación fija bajo tubo H cuando
discurra sobre pavimentos, protección a rayos UV, ozono, corrosión at-
mosférica con 20 años de garantía, y conexión de conjunto de strings
a inversor. Incluyendo fijación cable a estructura, así como etiquetado
de cables para su perfecta identificación, mediante sistema normaliza-
do y resistente según nomenclatura. Conexionado en inversor me-
diante terminal multicontact.

1 55,00 55,00

1 45,00 45,00

1 35,00 35,00

          135,00 23,09 3.117,15

 3.02 u   Instalación de puesta a tierra                                  

Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1k, de 10 mm2,
para la conexión entre estructura metálica de bastidores y picas de to-
ma de tierra, en instalación de superficie bajo tubo metálico los los 3
últimos metros sobre ras de suelo, incluso suministro y colocación de
las picas necesarias para obtener una resistencia de 80 ohmios y p.p.
de accesorios, medios auxiliares y pequeño material.

          1,00 1.448,20 1.448,20

 3.03 u   Cableado CG 50  mm2                                             

Suministro e instalación de cableado para la conexión entre inversor y
e instalación receptora, hasta elementos de protección ycontrol, cua-
dro general y demás, realizado con cable de cobre RV-K 0,6/1kV de 50
mm2 CU, s/pliego condiciones, de la sección indicada en esquema,
en instalación de superficie bajo tubo tipo H y cajas de conexión estan-
cas clase II, incluso p.p. de accesorios, medios auxiliares y pequeño
material.

1 10,00 10,00

          10,00 40,56 405,60
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)

 3.04 u   Cableado inversor cuadro                                        

Suministro e instalación de cableado para la conexión entre inversor y
e instalación receptora, hasta elementos de protección ycontrol, cua-
dro general y demás, realizado con cable de cobre RV-K 0,6/1kV de
5x1x60 mm2 CU, s/pliego condiciones, de la sección indicada en es-
quema, en instalación de superficie bajo tubo tipo H y cajas de cone-
xión estancas clase II, incluso p.p. de accesorios, medios auxiliares y
pequeño material.

3 10,00 30,00

          30,00 12,56 376,80

          

TOTAL CAPÍTULO  3..................................... 5.347,75
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PROMOTOR:  DE MANACOR                     EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI 

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 4 CANALIZACIONES                                                  

 4.01 u   Arqueta de registro de 37x37x60                                 

Arqueta de registro de 37x37x60 cm, paredes de 10 cm de espesor de
hormigon en masa H-150, enlucido interior, marco y tapa de fundicion

11 11,00

          11,00 92,95 1.022,45

 4.02 m   Canalización 4 tubos corrugados Ø 75 mm                 

Canalización de 0.3 m de ancho y 0.85 de profundidad, formada por 4
tubos corrugados de 75  mm de diámetro, dispuestos en prisma de
hormigón, incluido parte proporcional de uniones, bridas, separadores
y guía, excavación, hormigón, relleno con tierras de la excavación, cinta
señalizadora, totalmente acabada.

1 65,00 65,00

          65,00 25,26 1.641,90

          

TOTAL CAPÍTULO  4..................................... 2.664,35
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO: Instalación solar fotovoltáica en c/ Ronda del Port. Manacor    

PROMOTOR:  DE MANACOR                     EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI 

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 5 VARIOS                                                          

 5.01 ud  Puesta a Punto y Protocolo de Pruebas                       

El instalador entregará al final de la obra un dossier que incluirá los
planos de la instalación con las modificaciones introducidas en el cur-
so de la obra si las hubiera, las instrucciones de funcionamiento de
todos los componentes de la instalación, resumen de las mediciones
obtenidas en la pruebas realizadas  y las instrucciones de manteni-
miento de la instalación.
El instalador aportará a los servicios técnicos de la propiedad todas
las indicaciones y datos que le sean solicitados para el correcto ma-
nejo de la instalación.

          1,00 575,00 575,00

 5.02 ud  Tramitaciones y legalizaciones                                  

Tramitaciones y legalizaciones necesarias para dar de alta la instala-
ción ante los organismos afectados.

          1,00 750,00 750,00

 5.03 PA  Seguridad y salud                                               

Partida alzada a justificar para dar cumpliento a la normativa de segu-
ridad y salud.

          1,00 1.500,00 1.500,00

          

TOTAL CAPÍTULO  5..................................... 2.825,00

TOTAL LISTADO ...........................................TOTAL LISTADO ........................................... 107.787,08



RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO: Instalación solar fotovoltáica en c/ Ronda del Port. Manacor    

PROMOTOR: EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI  DE MANACOR                     

Capítulo Resumen Importe

1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.................................................................................. 14.100,37

2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS........................................................................ 82.849,61

3 CONDUCTORES Y CONEXIONADOS...................................................................................... 5.347,75

4 CANALIZACIONES..................................................................................................................... 2.664,35

5 VARIOS........................................................................................................................................ 2.825,00
.

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 107.787,08

19,00 %  GG + BI.................................. 20.479,55

21,00% I.V.A......................................... 26.935,99 26.935,99

PRESUPUESTO CON IVA 155.202,62

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SE-
SENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Asciende el presupuesto con IVA a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS  EU-
ROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Palma, febrero 2018

Autor del proyecto:

Pablo Yera Torres

Ingeniero Técnico colegiado nº 497

pablo.yera
Sello
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